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Puzzelstuk 2: Onderzoek naar het verwarmen van de 
bebouwde omgeving 

Thema Verwarming van de bebouwde omgeving 

Wat gebeurt er? Onderzoek naar toekomstbestendige warmteopties voor 
Waspik 

Wat houdt het in? Analyse van MT-/LT-Warmtenetten1 en individuele 
oplossingen 

Wat levert het op? Inzicht in kansrijke richtingen per buurt en woningtype 

Status Eerste onderzoeken afgerond; verdieping volgt in 2026 

Met welke projecten 
uit het 
Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid 2024–
2027 hangt dit 
puzzelstuk samen? 

1, 3, 5 en 9  

Tijdspad 2023–doorlopend richting DUP2 2026 

Rol Gemeente Organiseert onderzoeken en bewaakt samenhang 

Rol WEN Brengt praktijkervaring in en ondersteunt duiding 

Wat houdt dit puzzelstuk in? 
Van 2023 tot 2025 is binnen het programma SIE23 onderzocht hoe de bebouwde 
omgeving van Waspik in de toekomst duurzaam kan worden verwarmd. In dit onderzoek 
zijn technische, ruimtelijke en praktische mogelijkheden verkend voor individuele en 
collectieve warmteoplossingen. 

Het onderzoek had drie kerndoelen: 

 

• in kaart brengen van technische mogelijkheden voor warmtenetten4; 

• bepalen welke delen van Waspik kansrijk zijn voor collectieve oplossingen; 

 
1 Indeling van verwarmingssystemen op basis van benodigde temperatuur. (Link) 
2 Het uitvoeringsplan waarin staat welke stappen een dorp de komende jaren zet in de energietransitie en in 
welke volgorde. (Link) 
3 Programma (2023–2025) waarin samen met inwoners en lokale partijen is onderzocht hoe de energietransitie 
in Waspik kan worden vormgegeven. (Link) 
4 Collectief systeem dat warmte via leidingen levert aan meerdere gebouwen. 

https://www.nplw.nl/warmtenet/warmtetechnieken
https://www.nplw.nl/uitvoeringsplan/kenmerken
https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/werkgroepen/werkgroepen+sociale+innovatie+energietransitie2/default.aspx
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• inzicht krijgen in individuele verduurzamingsrichtingen voor woningen die niet op 
een warmtenet aansluiten. 

 

De resultaten vormen een belangrijke bouwsteen voor het DUP dat in 2026 wordt 
opgesteld. 

 

Welke onderzoeken zijn uitgevoerd (2023–2025) 
Het experteam van SIE2 heeft onderzoeken gedaan en uitgevoerd. De resultaten zijn 
gedeeld via de CCR Quick-scan5.  

 

Analyse warmteprofiel en warmtevraag 
De warmtevraag en temperatuurbehoefte van Waspik zijn in beeld gebracht door de 
woningvoorraad en het energiegebruik te analyseren. Daarbij is gekeken naar de 
warmtevraag per woningtype, waarbij factoren als bouwjaar, isolatieniveau en 
beschikbare energielabels zijn meegenomen. Daarbij is vastgesteld dat ongeveer de 
helft van de woningen geen energielabel heeft en dat de betrouwbaarheid van 
bestaande labels wisselend is, omdat deze pas sinds enkele jaren door gecertificeerde 
partijen worden vastgesteld. 

Daarnaast is onderzocht hoeveel warmte woningen verliezen en welke 
aanvoertemperaturen nodig zijn voor het verwarmen van verschillende typen 
bebouwing. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen hoge-, midden-, lage- en zeer lage 
temperatuurverwarming. Ook is de warmtevraagdichtheid6 per buurt geanalyseerd, in 
combinatie met woningtypologie en jaarprofielen van de warmtevraag, om inzicht te 
krijgen in verschillen binnen het dorp. 

Tot slot zijn scenario’s doorgerekend voor isolatie en de geschiktheid van woningen voor 
lage-temperatuurverwarming. Daarbij is verkend in hoeverre warmtepompen7 technisch 
toepasbaar zijn per woningtype, rekening houdend met bouwkundige en 
installatietechnische randvoorwaarden. 

 

Verkenning van Warmtenetten 
Uit de analyses blijkt dat warmtenetten in Waspik over het algemeen minder rendabel 
zijn door de relatief uitgestrekte bebouwing en de lage warmtevraagdichtheid in grote 
delen van het dorp. Hierdoor is het technisch en economisch niet haalbaar om een dorp 
breed warmtenet te realiseren. De uitgevoerde quickscan bevestigt dit beeld en laat zien 
dat het merendeel van Waspik zich logischerwijs ontwikkelt richting individuele 
warmteoplossingen. 

 
5 20241002 SIE2 CCR Quickscan - Rapportage Waspik v1.0 
6 Hoeveel warmte in een gebied nodig is per oppervlakte. 
7 Installatie die warmte haalt uit lucht, bodem of water. 

https://cuatro.sim-cdn.nl/duurzaamwaalwijk193bac/uploads/20241002_sie2_ccr_quickscan_-_rapportage_waspik_v1.0.pdf?cb=Lf-kh5Gs
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Voor veel buurten betekenen individuele oplossingen, zoals (hybride) warmtepompen, 
een realistischer vervolgstap in de warmtetransitie8. Tegelijkertijd is geconstateerd dat in 
specifieke situaties wel ruimte kan ontstaan voor collectieve oplossingen. Met name bij 
nieuwbouw en grootschalige renovaties kunnen micro-warmtenetten9 op termijn een 
interessante en kansrijke optie vormen, mits de ruimtelijke en technische 
randvoorwaarden dit toelaten. 

 

Warmtebronnen en koppelkansen 
Onderzocht zijn mogelijkheden voor: 

• restwarmte van bedrijven; 

• aquathermie (TEO); 

• regionale geothermie; 

• warmteopslag. 

Aangezien er voor nu geen collectief warmtenet10 komt, zijn de hierboven genoemde 
warmtebronnen en koppelkansen niet relevant. Wat wel in de toekomst nader 
onderzocht wordt zijn biomassa en zonthermie. 

 

Digital Twin 
De Digital Twin, een digitale simulatie van het energiesysteem11 van Waspik, bevat 
gedetailleerde warmtevraagmodellen en toekomstscenario’s. 
Omdat de Digital Twin vertrouwelijke gegevens bevat, is deze niet openbaar te delen. 
Voor de bebouwde omgeving is de output openbaar. Voor de industrie niet. De Digital 
Twin ondersteunt inzicht in: 

• warmte behoefte per woningtype; 

• effecten van isolatie en kierdichting; 

• verschillen tussen collectieve en individuele warmteopties. 

 

Conclusies 

1. Waarschijnlijk geen dorpsbreed Warmtenet 
Een warmtenet voor heel Waspik blijkt technisch en economisch niet haalbaar. De 
warmtevraagdichtheid is over grote delen van het dorp te laag en de benodigde 
leidinginfrastructuur te omvangrijk. Hierdoor zou de investering per aansluiting te hoog 
uitvallen. Alleen compacte zones hebben potentie voor een collectief systeem, maar die 
moeten wel nog gedefinieerd worden. 

 
8 De overstap van aardgas naar duurzame warmte. 
9 Klein warmtenet voor een beperkt gebied, zoals nieuwbouw of grootschalige renovatie. 
10 Een gezamenlijk systeem dat warmte levert aan meerdere woningen of gebouwen vanuit één of meer 
centrale bronnen. 
11 Het geheel van opwek, transport, opslag en gebruik van energie. (Link) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiesysteem
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2. Groot deel van Waspik richting individuele oplossingen 
Voor een groot deel van Waspik zijn individuele oplossingen het meest logisch. 

• Kierdichting en grotere isolatie maatregelen zijn noodzakelijk. 

• (Hybride) warmtepompen12 zijn breed toepasbaar. 

• Individuele oplossingen sluiten aan op investeringsmomenten en woningtypen. 

 

Deze richting past bij landelijke trends waarin hybride warmtepompen de komende jaren 
de standaard worden. De gemeente moet de afweging maken naar full-electric / hybride 
voor de warmtevoorziening van een woning en bepalen wat de beschikbare 
netcapaciteit13 in bepaalde wijken zijn. 

 

3. Netcapaciteit bepaalt het tempo 
Elektrificatie14 van warmte is afhankelijk van beschikbare netcapaciteit. Door 
knelpunten in Waspik kunnen niet alle woningen tegelijk overstappen op elektrische 
systemen. De planning van netuitbreidingen door Enexis15 bepaalt mede het tempo van 
verduurzaming. 

 

4. Isolatieaanpak is belangrijk 
Ongeacht de warmteoplossing is isolatie en ventilatie noodzakelijk: 

• verlaagt warmtevraag; 

• maakt (hybride) warmtepompen haalbaar; 

• verbetert betaalbaarheid van collectieve oplossingen; 

• vermindert druk op het elektriciteitsnet. 

 

5. Warmtenetten (microwarmtenetten) blijven mogelijk op langere termijn 
Warmtenetten blijven een optie wanneer in de toekomst nieuwe bronnen beschikbaar 
komen of wanneer gebiedsontwikkelingen leiden tot hogere dichtheid. Toekomstige 
koppelkansen met geothermie, restwarmte of bedrijventerreinen kunnen nieuwe 
mogelijkheden openen. 

 
12 Warmtepomp die samenwerkt met een cv-ketel. 
13 De maximale hoeveelheid elektriciteit die het netwerk kan vervoeren. (Link) 
14 Het vervangen van gas of fossiele brandstoffen door elektriciteit. 
15 Netbeheerder die verantwoordelijk is voor het regionale elektriciteits- en gasnet. (Link) 

https://www.netbeheernederland.nl/netcapaciteit-en-flexibiliteit
https://www.enexis.nl/energietransitie
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Ervaringen en inzichten van WEN binnen SIE2 (2023–2025) 
WEN16 heeft een belangrijke rol gespeeld in de vertaling van technische analyses naar de 
uitvoeringspraktijk. Hun ervaringen met inwoners en kennis van de woningvoorraad 
waren waardevol voor inzicht in realistische warmteopties. Belangrijkste inzichten 
waren: 

• grote variatie in isolatieniveaus maakt één uniforme oplossing onhaalbaar; 

• warmtenetten zijn alleen kansrijk bij hoge dichtheid en bronzekerheid; 

• inwoners verduurzamen vaak stapsgewijs en hechten waarde aan keuzevrijheid; 

• individuele oplossingen sluiten vaak beter aan bij woningtype en budget; 

• individuele keuzen hebben negatieve impact voor kansen collectieve oplossing; 

• praktijkervaringen helpen bepalen welk tempo realistisch is. 

 

Deze inzichten vormen een belangrijke bouwsteen voor het DUP. 

 

Doorkijk naar 2026 
In 2026 worden de resultaten van het onderzoek naar het verwarmen van de bebouwde 
omgeving vertaald naar concrete keuzes en uitvoeringsstappen in het DUP. Daarbij gaat 
het onder meer om: 

• het bepalen welke buurten in aanmerking komen voor welke warmteoplossing; 

• het vaststellen van voorwaarden voor woningen die geschikt zijn voor lage-
temperatuurverwarming; 

• afstemming met Enexis over netverzwaring, fasering en timing; 

• het zorgvuldig inpassen van warmtekeuzes in het bredere gemeentelijke 
energiesysteem. 

 

Bestuurlijke vaststelling van het DUP kan pas plaatsvinden nadat de 
Energiesysteemvisie17 en het Warmteprogramma18 zijn vastgesteld. In deze documenten 
worden respectievelijk de leidende principes en structurerende keuzes voor het 
energiesysteem vastgelegd en de gebiedsgerichte aanpak voor de warmtetransitie 
uitgewerkt. Het DUP vormt daarna de basis voor uitvoering. 

 

 
16 Lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en ondernemers die zich inzet voor energiebesparing en 
duurzame energie in Waspik. (Link) 
17 Gemeentelijk document met keuzes en uitgangspunten voor het toekomstige energiesysteem (elektriciteit, 
warmte en opwek). Deze is nog in ontwikkeling. 
18 Beleidsdocument waarin staat hoe de gemeente de gebieden stap voor stap laat overstappen op duurzame 
warmte. Deze is nog in ontwikkeling. (Link) 

https://waspikenergieneutraal.nl/
https://www.waalwijk.nl/_flysystem/media/Transitievisie%20warmte.pdf

