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1.	Algemeen	

1.1	Inleiding	
Dit	risicobeoordelings-	en	beheersplan	is	in	opdracht	Exploitatie-	en	ontwikkelingsmaatschappij	Kaashoeve	
B.V.	opgesteld	naar	aanleiding	van	een	asbestbrand	op	13	september	2015	aan	de	Kaasboerweg	2	te	Bigge-
kerke.			
Het	 risicobeoordelings-	 en	 beheersplan	 geeft	 aan	 of	 er	 na	 het	 opruimen	 van	 het	 besmette	 gebieden	 nog	
primaire	en	secundaire	vezelemissie	voor	mens,	milieu	en	omgeving	aanwezig	zijn	en/of	kunnen	ontstaan.		
	
Tijdens	het	ontstaan	van	de	brand	is	er	een	hecht	gebonden	asbesttoepassingen	vrijgekomen	afkomstig	van	
het	dak	partijcentrum,	het	betreft	golfplaten	waarin	10	tot	15%	asbestvezels	zijn	toegevoegd.	
	
Het	 verontreinigde	gebied	na	de	brand	 is	door	Search	op	 circa	150.000	m2	geïnventariseerd	 te	 verdelen	
onder	3	gebieden.	
	
Gebied	1:	Perceel	Partycentrum	circa	21.000	m2;	
Gebied	2:	Natuurgebied	circa	49.000	m2;	
Gebied	3:	Overig	gebied	tussen	brandhaard	en	woongebied	zoals	aangegeven	in	inventarisatie	van	Search,	
circa	65.000	m2.	
	
Totale	gebied	na	de	asbestbrand	bevat	circa	150.000	m2			
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1.2	Wat	is	de	oorzaak	van	de	asbestverspreiding?	
In	vrijwel	alle	gevallen	waar	als	gevolg	van	brand	een	omvangrijke	verspreiding	van	asbest	naar	de	omge-
ving	plaatsvindt,	is	sprake	van	beschadiging	van	asbestcementplaten	waarvan	flinters	en	brokstukken	in	de	
omgeving	van	de	brandhaard	terechtkomen.	Deze	verspreiding	vindt	plaats	als	gevolg	van	het	explosiege-
drag	 dat	 asbestcementproducten	 vertonen	wanneer	 zij	 aan	 hoge	 temperaturen	worden	 blootgesteld.	 De	
oorzaak	 hiervan	 is	 te	 vinden	 in	 de	 chemische	 samenstelling	 en	 structuur	 van	 de	 asbestcementplaten.	 In	
asbestcement	 golfplaten	 zijn	 de	 asbestvezels	 stevig	 verankerd	 in	 een	 bindingsmateriaal	 van	 cement.	 De	
asbestvezels	zijn	bestand	tegen	zeer	hoge	temperaturen,	pas	bij	1200°C	zal	er	structuurverandering	optre-
den.	Bij	de	meeste	branden	zal	echter	een	maximum	temperatuur	van	hooguit	900°C	worden	bereikt.	Toch	
zal	zelfs	voordat	deze	temperatuur	wordt	bereikt	de	plaat	al	explosiegedrag	vertonen	waardoor	flinters	en	
brokstukken	van	het	asbesthoudende	materiaal	worden	verspreid.	In	asbest	zit	namelijk	kristalwater	opge-
sloten,	met	name	chrysotiel	(wit	asbest)	bestaat	tot	wel	13%	uit	water.	Ook	in	het	cement	is	water	opgeslo-
ten	 dat	 achtergebleven	 is	 uit	 de	 productiefase	 van	 de	 asbestcementplaten.	 Bij	 een	 snelle	 verhitting	 tot	
500°C	 gaat	 dit	water	 uitzetten.	Hierdoor	wordt	 een	 hoge	 druk	 opgebouwd	 in	 de	 asbestcementplaten	 die	
daardoor	explosiegedrag	gaan	vertonen.	Dit	wordt	ook	wel	delamineren	genoemd.	Ook	het	koude	bluswa-
ter	dat	door	de	brandweer	wordt	gebruikt	kan	het	proces	van	optreden	van	explosiegedrag	versnellen.	

1.2.1	Soorten	verspreiding	
Tijdens	 een	 brand	 waarbij	 asbesthoudende	 materialen	 beschadigd	 raken	 treedt	 er	 een	 primaire	 en	 een	
secundaire	emissie	op.	De	primaire	emissie	ontstaat	bij	het	breken	of	delamineren	van	het	plaatmateriaal.	
Door	de	breukvorming	zullen	er	losse	asbestvezels	vrijkomen	uit	het	asbesthoudende	materiaal.	Deze	mi-
croscopische	kleine	deeltjes	zullen	vanwege	het	lage	gewicht	door	de	verhitte	lucht	en	thermiek	snel	opstij-
gen	en	 in	hogere	 luchtlagen	verdunnen.	Tijdens	het	delamineren	van	asbestcementplaten,	een	proces	dat	
tijdens	de	primaire	emissie	plaatsvindt,	 zullen	ook	brokstukken	en	 flinters	uit	het	plaatmateriaal	worden	
voortgebracht	die	wel	in	de	omgeving	van	de	brandhaard	zullen	neerdwarrelen.	Afhankelijk	van	de	conditie	
van	de	asbestcementplaat,	verweerde	en	dus	minder	goed	gebonden	cementplaten	zullen	sneller	in	kleine	
stukjes	 breken,	 en	 de	 windkracht	 kan	 verspreiding	 van	 restanten	 tot	 enkele	 honderden	 meters	 van	 de	
brandhaard	voorkomen.	In	deze	brokstukken	en	flinters	is	het	asbest	nog	steeds	hechtgebonden	aanwezig	
maar	doordat	er	bijvoorbeeld	 iemand	op	stapt	of	overheen	rijdt	zal	het	materiaal	opnieuw	breken	en	ko-
men	er	opnieuw	asbestvezels	vrij.	Dit	laatste,	het	opnieuw	vrijkomen	van	asbest	uit	restanten	door	nieuwe	
beschadiging,	wordt	secundaire	emissie	genoemd.	

1.2.2	Risico	van	primaire	emissie	
Tijdens	de	primaire	emissie	van	asbestvezels	zal	op	een	piekmoment,	vaak	het	exploderen	of	knappen	van	
de	 cementplaten,	 een	 hoge	 concentratie	 asbestvezels	 in	 de	 directe	 omgeving	 van	 de	 asbestcementplaten	
voorkomen.	Dit	 is	echter	een	zeer	kortdurende	situatie.	De	microscopisch	kleine	asbestvezels	zullen	door	
de	opstijgende	warmte	en	thermiek	snel	 in	hoger	 luchtlagen	terecht	komen	waar	verdunning	plaatsvindt.	
Ondanks	dat	dit	geen	wettelijke	verplichting	of	protocol	 is,	vinden	er	regelmatig	 luchtmetingen	plaats	 tij-
dens	asbestbranden	om	de	concentratie	asbest	in	de	lucht	te	controleren.	Voor	zover	bekend	zijn	hierbij	in	
Nederland	 nog	 nooit	 schadelijke	 concentraties	 asbestvezels	 in	 de	 omgevingslucht	 aangetoond	 bij	 asbest-
branden.	
	
1.2.3	Risico	van	Secundaire	emissie	
De	secundaire	emissie	treedt	voornamelijk	op	bij	beschadiging	van	de	bij	de	brand	vrijgekomen	flinters	en	
brokstukken	van	een	asbestcementplaat.	Deze	beschadigingen	ontstaan	onder	andere	doordat	men	over	de	
restanten	loopt	of	rijdt.	Uit	proeven	die	door	TNO	zijn	uitgevoerd,	waarbij	in	een	dichte	container	luchtme-
tingen	zijn	uitgevoerd	terwijl	met	een	ventilator	over	beschadigde	restanten	asbestcement	werd	geblazen,	
is	gebleken	dat	door	wind	geen	schadelijk	concentraties	asbest	in	de	omgevingslucht	worden	veroorzaakt.	
Zolang	de	restanten	asbestcement	onaangeroerd	blijven	is	er	dan	ook	geen	risico	op	blootstelling	aan	scha-
delijke	concentraties	asbest.	
	
Het	risico	van	secundaire	emissie	zit	dan	ook	vooral	in	het	meenemen	van	kleine	deeltjes	van	de	restanten,	
of	 zelfs	 losse	 asbestvezels,	 naar	 een	 binnensituatie	 zoals	 de	woning	 of	werkplek.	Deze	 restanten	 kunnen	
worden	meegenomen	onder	de	schoenen	of	banden	van	fiets	en	kinderwagen.	Uit	een	ander	onderzoek	van	
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TNO	naar	de	verwering	van	asbestcement	dakbedekking,	 is	gebleken	dat	 in	woningen	met	een	sterk	ver-
weerde	asbestcement	dakbedekking	zonder	dakgoot	door	het	naar	binnenlopen	van	asbestrestanten	hoge	
concentraties	asbestvezels	in	de	binnenlucht	van	deze	woningen	voorkwamen.	
	
Blootstelling	aan	hoge	asbestconcentraties	in	de	omgevingslucht	heeft	tot	gevolg	dat	asbestvezels	worden	
ingeademd	en	in	het	lichaam	terecht	komen.	Het	inademen	van	asbestvezels	kan	mesothelioom	(kanker	aan	
long-	of	buikvlies),	 longkanker	en	asbestose	(stoflongen)	veroorzaken.	Betreed	dus	nooit	een	gebied	waar	
losse	flinters	of	brokstukken	van	asbestcementplaten	terecht	zijn	gekomen	na	een	brand.	Mocht	dit	onver-
hoopt	niet	mogelijk	zijn	zorg	dan	dat	het	schoeisel	of	banden/wielen	gereinigd	zijn	voordat	de	woning	of	
werkplek	wordt	betreden.	
	

1.3	Wat	is	asbest?	
Asbest	is	een	verzamelnaam	voor	natuurlijke	mineralen	die	bestaan	uit	microscopisch	kleine,	naaldachtige	
vezels.	Asbest	 is	vroeger	vaak	gebruikt	om	zijn	goede	eigenschappen:	het	 is	sterk,	slijtvast,	bestand	tegen	
logen	en	hoge	 temperaturen,	 isolerend	en	bovendien	goedkoop.	Het	materiaal	 is	 in	het	 verleden	veel	 ge-
bruikt	 en	 er	 zijn	 vele	 toepassingen.	 Pas	 later	werden	de	 grote	 gezondheidsrisico’s	 van	 asbest	 bekend.	 In	
Nederland	is	de	verkoop,	het	toepassen	en	bewerken	van	asbest	vanaf	1994	verboden.	
	

							 						 	
	



	

Risicobeoordelings-	en	Asbestbeheersplan	Gebied	Partijcentrum	Kaasboerweg	2	te	Biggekerke	160433
	 	 	

7	

2	Situatie	&	Conclusie.	
Dit	risicobeoordeling-	en	asbestbeheersplan	is	een	samenvatting	van	de	onderzoeken	en	de	hieruit	voort-
vloeiende	asbestsaneringen	naar	aanleiding	van	de	asbestbrand	op	13	september	2015	aan	de	Kaasboer-
weg	2	te	Biggekerke.		
	
Dit	rapport	ligt	de	uitsluitingen	toe	die	in	de	diverse	vrijgaverapporten	zijn	opgenomen.	Omdat	er	delen	van	
de	bronlokatie	slecht	inspecteerbaar	zijn	en	wellicht	nog	restanten	asbesthoudend	plaatmateriaal	bevatten	
is	het	conform	de	door	de	laboratoria	gebruikte	protocollen	niet	mogelijk	de	bronlokatie	volledig	asbestvrij	
te	verklaren.	

2.1	Gebied	1	
	
Risicobeoordeling	Perceel	Partycentrum	circa	21.000	m2	
	
Gebied	1	 Vrijgegeven	 Primair	

risico	
Secundair	
Risico	

Maatregel	 Uitvoering	

Gebied	1a	 Ja	 Nee	 Nee	 Geen	 	
Gebied	1b	 Ja	 Nee	 Ja	 Beheersplan	 Monitoring	per		

kwartaal	
Gebied	1C	 Nee	 Ja	 Ja	 Beheersplan	 Monitoring	per	

kwartaal	
	

	
	
Het	gebied	1,	de	bronlokatie,	blijft	voor	onbevoegden	afgesloten	d.m.v.	van	hekken	waardoor	dit	
gebied	niet	betreden	kan	worden.	Het	perceel	van	21.000	m2	is	als	volgt	ingedeeld.	
	

Enforcement B.V.
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Gebied	1A,	voorzijde	entree	perceel	tot	aan	de	fundatie	partycentrum	circa	12.500	m2	
Gebied	1B,	fundatie	voormalige	partijcentrum	circa	3.500	m2	
Gebied	1C,	Struikgebied	achter	fundatie	partijcentrum	circa	5.000	m2		
	
De	gebieden	1A	en	1B	zijn	 in	de	periode	 januari	 t/m	mei	2016	vrijgegeven	door	een	geaccredi-
teerd	 laboratorium	 waarin	 is	 opgenomen	 dat	 deze	 gebieden	 betreden	 kunnen	 worden	 zonder	
persoonlijke	beschermingsmiddelen,	daarnaast	zijn	er	visueel	geen	restanten	aangetroffen	tijdens	
de	inspecties.	Op	de	vloer	en	aan	de	voorzijde	hiervan	zijn	open	gaten	aanwezig	die	zijn	opgevuld	
met	puinresten	die	tijdens	de	sanering	zijn	vrijgemaakt	van	asbest.	Onder	de	vloer	 is	een	kruip-
ruimte	aanwezig,	deze	zal	in	een	later	stadium	tijdens	de	totaalsloop	onderzocht	worden	op	mo-
gelijke	asbestrestanten.	
Het	struikgebied	1C	circa	5.000	m2	kunnen	mogelijk	nog	restanten	van	de	brand	aanwezig	zijn.	
Rondom	de	 randen	 tegen	de	 bossages	 zijn	 er	 geen	 visuele	waarneembare	 restanten	waargeno-
men.	Omdat	zowel	in	gebied	1B	als	1C	mogelijk	nog	asbestrestanten	aanwezig	zijn,	wordt	dit	ge-
bied	afgesloten	door	middel	van	een	hekwerk	waardoor	onbevoegden	en/of	derden	deze	gebie-
den	niet	kunnen	betreden.	

2.2	Gebied	2	
	
Risicobeoordeling	Perceel	Natuurgebied	circa	49.000	m2	
	
Gebied	2	 Vrijgegeven	 Primaire	

risico	
Secundaire	
Risico	

Maatregeling	 Uitvoering	

Gebied	2	 Ja,	visueel	en	
dmv	bodemmon-
sters	

Nee	 Nee	 Geen	 Geen	
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Na	de	 inventarisatie	 door	 Search	 is	 ook	het	 bosgebied	 als	 besmet	 gebied	 aangemerkt.	De	 sane-
ringsmaatregelen	 bestond	 uit	 het	 handpicken	 van	 het	 gebied	 rondom	 de	 vijver,	 voorzover	 dit	
door	de	aanwezigheid	van	begroeiing	mogelijk	was.	Verder	 is	van	alle	paden	de	 toplaag	verwij-
derd	en	afgevoerd	waarna	de	paden	voorzien	zijn	van	een	nieuwe	schelpenlaag.	De	uitgevoerde	
vrijgaveinspecties	beperkten	zich	tot	het	visueel	inspecteerbare	deel	van	het	terrein.	In	de	dichte	
bossages	zijn	wellicht	nog	restanten	asbesthoudend	materiaal	achtergebleven	maar	deze	leveren	
geen	risico	op	voor	gebruik	van	dit	bosgebied.	Dit	 is	ook	bevestigd	door	de	bodemmonsters	die	
door	Search	in	het	zuidelijke,	oostelijke	en	westelijke	deel	van	het	bosgebied	zijn	genomen,	zie	de	
monsternummers	122	tot	en	met	149.	Er	is	in	deze	monsters	nergens	een	overschrijding	van	de	
overeengekomen	 saneringswaarde	 van	 50mg/	 kg	 d.s.	 aanwezig.	 De	 hoogste	 concentratie	 die	 in	
deze	monsters	is	aangetroffen	bedraagt	1,1	mg/	kg	d.s.,	ruim	beneden	deze	waarde.	

2.3	Gebied	3	
	
Risicobeoordeling	Gebied	3	circa	65.000	m2	
	
Gebied	3	 Vrijgegeven	 Primaire	

risico	
Secundaire	
Risico	

Maatregeling	 Uitvoering	

Gebied	3	 Ja		 Nee	 Nee	 Geen	 Geen	
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Gebied	3	betreft	alle	overige	terreindelen	die	door	Search	in	haar	inventarisatie	rapport	als	poten-
tieel	besmet	zijn	aangegeven.	In	het	door	Search	uitgevoerde	bodemonderzoek,	projectnummer:	
25.15.00515.2,	is	op	de	situatietekening	aangegeven	welke	gebieden	dit	betrof.	Uit	de	rapportage	
blijkt	dat	in	geen	van	de	genomen	bodemmonsters	een	overschrijding	aanwezig	is	van	de	toelaat-
bare	asbestgehaltes.	Op	een	enkele	plaats	is	een	verhoging	aangetroffen,	dit	betrof	echter	asbest-
houdend	materiaal	dat	afkomstig	is	van	andere	bronnen	en	dus	al	aanwezig	was	voor	de	brand.	

	
	
	
	
	 	



	

	

Risicobeoordelings-	en	Asbestbeheersplan	Gebied	Partijcentrum	Kaasboerweg	2	te	Biggekerke	160433
	 	 	

11	

	
	

	
4.	Asbest	vezelconcentratie	in	de	buitenlucht.	
	
Risicobeoordeling	lucht	
	
Lucht	 Potentieel	

Risico	
Primaire	
risico	

Secundaire	
Risico	

Maatregeling	 Uitvoering	

Lucht	 Nee		 Nee	 Nee	 geen	 Geen	
	
Tijdens	de	brand	heeft	de	brandweer	luchtmetingen	laten	uitvoeren	of	de	buitenlucht	boven	en	rondom	de	
brandhaard	 verhoogde	 grenswaarde	 wordt	 waargenomen,	 hieruit	 is	 gebleken	 dat	 er	 geen	 verhoogde	
grenswaarde	is	waargenomen.	
	
Na	het	opruimen	van	het	besmette	gebied	en	verwijderen	van	de	brandhaard	in	de	gebieden	1,2	en	3	is	het	
risico	van	mogelijke	overschrijdende	grenswaarde	in	de	buitenlucht	nihil	en	te	verwaarlozen.		
	
Milieunormen	Lucht	
De	milieunormen	voor	lucht	zijn	gebaseerd	op	jaargemiddelden,	en	daardoor	niet	direct	toepasbaar	in	‘acu-
te’	situaties.	Ze	hebben	geen	wettelijke	status.	Toch	zijn	ze	goed	te	gebruiken	bij	de	beoordeling	van	risico’s.	
Ze	gelden	voor	de	binnen-	en	de	buitenlucht.	
	
Milieunormen	voor	asbest	in	de	lucht	
Vezelsoort	

	
Vezellengte	 Equivalentiefactor	

	
maximaal	toelaatbaar	
risiconiveau	(MTR)	

verwaarloosbaar	risi-
coniveau	(VR)	
Buitenlucht	

Chrysotiel	en	
serpentijn		
asbest	

Kleiner	dan		
5	mq	

0,01	 100.000	vezelequiva-
lenten	per	jaar	m3	lucht	
(jaargemiddelde)	

1.000		vezelequivalen-
ten	per	jaar	m3	lucht		
(jaargemiddelde)	

Chrysotiel	en	
serpentijn	
	asbest	

Groter	dan	
5	mq	

1	 100.000	vezelequiva-
lenten	per	jaar	m3	lucht	
(jaargemiddelde)	

1.000		vezelequivalen-
ten	per	jaar	m3	lucht	
(jaargemiddelde)	

	
Verklaring	van	begrippen	in	tabel:	
Chrysotiel	:	witte	asbest	
MTR	:	maximaal	toelaatbaar	risiconiveau	
VR	:	verwaarloosbaar	risiconiveau	
vezelequivalenten	:	aantal	vezels	x	equivalentiefactor	
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5.	Potentiële	risico’s		
Na	het	verwijderen	van	de	restanten	in	de	besmette	gebieden	1,	2	en	3	en	het	verwijderen	van	de	brand-
haard	 in	het	 gebied	1	bij	de	voormalige	partycentrum	zijn	 in	de	gebieden	1A,	1B,	2	 en	3	geen	potentiële	
gezondheidsrisico’s	meer	aanwezig.	Deze	gebieden	zijn	visueel	beoordeeld	op	de	aanwezigheid	van	asbe-
strestanten	en	door	een	geaccrediteerd	laboratorium	beoordeeld	en	vrijgeven.	
	
Wat	betreft	het	gebied	1C	struikgewas	en	begroeiing	circa	5.100	m2	is	de	mogelijkheid	aanwezig	dat	door	
weersomstandigheden	eventuele	 kleine	 asbestrestanten	 terecht	 kunnen	komen	naast	 het	 hekwerk	 in	het	
gebied	1B	waardoor	er	een	primaire	besmetting	ontstaat.	De	kans	dat	deze	besmetting	zich	tot	verder	bui-
ten	dit	gebied	verspreid	 is	nagenoeg	nihil	omdat	de	brandhaard	volledig	verwijderd	 is.	Daarnaast	bestaat	
wel	de	mogelijkheid	dat	onder	de	vloer	in	gebied	1B	mogelijk	nog	restanten	verborgen	aanwezig	zijn.		Naar	
deze	mogelijke	 besmetting	 zal	 een	 aanvullende	 asbestinventarisatie	 type	 A	 uitgevoerd	 worden	 zodra	 er	
gestart	wordt	met	het	verwijderen	van	de	fundatie.		
	
Door	het	inventarisatiebureau	NMCS	is	op	16	mei	2016	een	nieuwe	risicobeoordeling	inventarisatie	type	A	
uitgevoerd	 in	gebied	1	omdat	de	situatie	na	de	sanering	van	de	brandhaard	gewijzigd	 is.	Zoals	verwacht,	
blijkt	hieruit	dat	in	gebied	1C	mogelijk	nog	restanten	aanwezig	zijn.	Uit	het	onderzoek	blijkt	verder	dat	bij	
de	 risicobeoordeling	 de	 kans	 op	 potentiële	 emissie	 van	 asbestvezels	 kleiner	 is	 dan	 0,01	 vezels	 per/m3	
(10.000	vezels	/m3)	
	
Uitkomst	risicoklasse	mogelijke	restanten	uit	het	aanvullend	onderzoek.	
De	risicobeoordeling	van	het	gebied	1C,	struikgewas,	op	basis	van	de	SMART	2014	versie	2.1	komt	dus	uit	
op	risicoklasse	1	(zie	SMART	bijlage	uit	rapportage	NMCS	hieronder).	Dit	betekent	dat	het	blootstellingsni-
veau	van	de	asbestgroep	serpentijn	(Chrysotiel)	onder	de	gestelde	grenswaarde	blijft	en	er	dus	geen	poten-
tiële	risico	aanwezig	is	voor	mens	en	milieu.					
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SMART	document	rapportage	NMCS	16	mei	2016	gebied	1C	
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6.	Algemene	preventiemaatregel	en	monitoringsplan	
De	algemene	preventiemaatregelen	zijn	er	 in	de	eerste	plaats	op	gericht	 te	verhinderen	dat	de	omgeving	
met	mogelijke	restanten	uit	het	gebied	1C	in	contact	komt.	Na	16	mei	2016	zijn	visueel	in	de	gebied	1A,	1B	
geen	restanten	aangetroffen	en/of	waargenomen	met	uitzondering	van	gebied	1C.		
	
Tot	het	moment	dat	het	brongebied	verder	ontwikkeld	zal	worden,	zal	de	volgende	beheersmaatregel	wor-
den	opgevolgd.		
	
Monitoringsplan	gebied	1	
Periode	 Onderzoeksgebied	 Type	beoordeling	
januari	 Gebied	1C,	1B	 Visuele	beoordeling	
April	 Gebied	1C,	1B	 Visuele	beoordeling	
Juli	 Gebied	1C,	1B	 Visuele	beoordeling	
Oktober	 Gebied	1C,	1B	 Visuele	beoordeling	
	
In	het	bovenstaande	tabel	is	aangegeven	op	welke	momenten	er	een	visuele	beoordeling	wordt	uitgevoerd	
op	mogelijke	aanwezigheid	van	asbestrestanten,	correcte	afzetting	of	wijzigingen	in	de	situatie.	De	resulta-
ten	 van	 deze	 visuele	waarneming	 zullen	 als	 eindbeoordeling	 vastgelegd	worden	 in	 een	 visuele	 inspectie	
beoordelingsrapportage	risicoklasse	1,	conform	de	NEN	2990	visuele	inspectie	risicoklasse	1.	
	
De	frequentie	van	de	inspectie	zal	afhankelijk	van	de	resultaten	worden	verlaagd	of	verhoogd.	
	
Indien	de	uitkomst	van	de	beoordeling	 is	dat	er	restanten	zijn	aangetroffen,	zal	binnen	24	uur	het	gebied	
opnieuw	geïnventariseerd	worden	door	een	gecertificeerd	 inventarisatiebureau	SC	540	zodat	de	omvang	
van	 de	 besmetting	 wordt	 vastgelegd.	 Op	 basis	 van	 een	 dergelijk	 inventarisatierapport	 zal	 direct	 gestart	
worden	met	het	verwijderen	van	de	gevonden	asbesthoudende	restanten	onder	risicoklasse	1	waarna	het	
gebied	opnieuw	vrijgeven	wordt	door	een	onafhankelijke	asbestdeskundige	SC	570.	
	
7.	Communicatie	
De	resultaten	van	de	inspecties	en	de	eventuele	noodzaak	van	vervolgacties	zullen	na	iedere	rapportage	aan	
de	perceeleigenaar	en	de	gemeente	worden	meegedeeld.		
	
6.	Registraties	
De	 locatieleider/	 terreinbeheerder	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 registratie	 van	 de	werkzaamheden	 en	 de	
inspectieresultaten.		
	
Alle	resultaten	worden	op	een	registratieformulier	vastgelegd.	
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7.	Lijst	van	definities	en	afkortingen	
	

Begrip		 Betekenis		

Hechtgebonden	asbest		

Bij	hechtgebonden	asbest	zitten	de	vezels	vast	 in	het	materiaal	
en	kunnen	niet	zomaar	 in	de	 lucht	komen.	Alleen	bij	beschadi-
ging	van	het	materiaal,	door	bv	boren	zagen,	schuren	of	breken.	
Onbeschadigd	 materiaal	 met	 hechtgebonden	 asbest	 hoeft	 niet	
meteen	worden	verwijderd	

Niet		
hechtgebonden/losgebonden	
asbest		

Bij	niet-hechtgebonden	asbest	zitten	de	vezels	niet	goed	vast	in	
het	materiaal	 en	 is	 er	 een	grote	kans	dat	de	 vezels	 in	de	 lucht	
komen.	Niet	hechtgebonden	asbesttoepassingen	dienen	zo	snel	
mogelijk	 gesaneerd	 te	 worden.	 In	 de	 tussentijd	 dienen	 er	 ge-
bruiksbeperkende	maatregelen	te	worden	genomen		

SC	540		
		

De	Nationale	 Beoordelingsrichtlijn	 SC-540	 is	 een	 norm	waarin	
de	regelgeving	en	alle	eisen	met	betrekking	tot	de	inventarisatie	
van	asbest	in	Nederland	zijn	opgenomen.	De	norm	is	geschreven	
voor	gespecialiseerde	asbestinventarisatiebedrijven.		

SC	530		 De	 Nationale	 Beoordelingsrichtlijn	 SC-530	 is	 een	 norm	 voor	
asbestverwijdering		

Onderstaande	asbestinventarisaties	mogen	alleen	door	een	gecertificeerd	bedrijf	volgens	de	SC	540	
worden	uitgevoerd.		

Asbest	inventarisatie	Type	A	
Asbestinventarisatie	voor	af-
breken/uit	elkaar	ne-
men/gebruiken	van	een	
bouwwerk	of	object		

Het	 systematisch	 en	 volledig	 inventariseren	 van	 alle	 waar-
neembare	 asbest,	 asbesthoudende	 producten,	 asbestbesmet	
materiaal	 of	 asbestbesmette	 constructieonderdelen	 in	 een	
bouwwerk	 of	 object,	 voor	 zover	 deze	 asbestbronnen	 direct	
waarneembaar	 zijn	 of	 kunnen	 worden	 waargenomen	 met	 be-
hulp	 van	 licht-destructief	 onderzoek.	 Licht	 destructief	 onder-
zoek	 tast	de	bouwkundige	 integriteit	van	het	bouwwerk	of	ob-
ject	 niet	 aan.	 Voor	 de	 uitvoering	 van	 een	 asbestinventarisatie	
type-A	 dient	 door	 de	 opdrachtgever	 van	 de	 inventarisatie	 een	
onbelemmerde	en	passende	toegang	tot	alle	ruimten	te	worden	
verschaft	behorende	bij	het	doel	en	omvang	van	het	onderzoek.	
Dit	 is	 een	 noodzakelijke	 voorwaarde.	 Deze	 inventarisatie	 leidt	
tot	een	asbestinventarisatierapport	type	A.		
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Begrip		 Betekenis		

Asbest	inventarisatie	Type	B	
Aanvullende	asbestinventarisa-
tie	tijdens	bouwkundige	sloop:		
		
		

Een	type-B	onderzoek	is	een	onderzoek,	dat	vooraf	of	tijdens	de	
bouwkundige	 sloop	 van	 een	 bouwwerk	 object	 of	 constructie	
wordt	 uitgevoerd	 door	 een	 gecertificeerd	 inventarisatiebedrijf	
op	basis	van	een	overzicht	van	redelijke	vermoedelijk	aanwezi-
ge	asbestbronnen.	Bij	dit	onderzoek	kan	de	bouwkundige	 inte-
griteit	 van	 het	 bouwwerk	 worden	 aangetast.	 Dit	 destructieve	
onderzoek	 wordt	 uitgevoerd	 door	 een	 SC	 530	 gecertificeerd	
sloopbedrijf.	Het	resultaat	leidt	tot	een	asbestinventarisatierap-
port	 type-B	 als	 aanvulling	 op	 het	 asbestinventarisatierapport	
type-A.	 Dit	 wordt	 door	 het	 asbestinventarisatiebedrijf	 ter	 be-
schikking	 gesteld	 aan	 de	 eigenaar/	 opdrachtgever	 c.q.	 de	 hou-
der	van	de	omgevingsvergunning.		

Toelichting:	 De	 opdrachtgever	 dient	 aan	 het	 bevoegde	 gezag,	
de	vergunningverlener	(gemeente)	de	aanvullende	asbestinven-
tarisatie	type-B	ter	beschikking	stellen.		

Onderzoek	conform	NEN	
2991		

NEN2991	 onderzoeken	worden	 uitgevoerd	 als	 er	 een	 vermoe-
den	 van	 een	 risicovolle	 asbesttoepassing	 is.	 Bijvoorbeeld	 niet-
hechtgebonden	 of	 beschadigde	 asbesthoudende	 toepassingen.	
Of	 bijvoorbeeld	 na	 asbestcalamiteiten	 en	 branden.	 Er	 worden	
lucht-	 en	 kleefmonsters.genomen.	 Met	 behulp	 van	 de	 Elektro-
nen	Microscoop	worden	 de	monsters	 op	 de	 aanwezigheid	 van	
gevaarlijke	 asbestvezels	 onderzocht	 door	 een	 geaccrediteerd	
laboratorium	welke	 bevoegd	 is	 voor	 het	 analyseren	 van	mon-
sters	conform	de	SC-540.		
In	 de	 NEN-2991	wordt	 beschreven	 hoe	 de	 lucht	 of	 asbestver-
dachte	oppervlakken	op	risico’s	kunnen	worden	beoordeeld	in,	
en	 rondom	 gebouwen	 of	 constructies	 waarin	 asbesthoudende	
materialen	zijn	verwerkt.	Deze	norm	vormt	een	handleiding	ter	
beoordeling	 van	 blootstellingsrisico’s	 aan	 asbest	 voor	 gebrui-
kers	 en	 derden	 in	 gebouwen,	woningen,	 constructies,	 objecten	
en	 leegstaande	 bouwwerken	 waarin	 asbesthoudende	 materia-
len	zijn	verwerkt.		
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Begrip		 Betekenis		

Vrijgave	certificaat	conform	
NEN	2990		

De	norm	NEN	2990	beschrijft	 de	manier	waarop	 een	 ‘contain-
ment’,	afgeschermde	ruimte	of	buitenlocatie	waar(uit)	asbest	is	
verwijderd	 volgens	 de	 geldende	wettelijke	 voorschriften	moet	
worden	gecontroleerd	op	de	aanwezigheid	van	asbesthoudende	
resten.	Het	doel	van	de	eindcontrole	is	om	vast	te	stellen	dat	een	
ruimte	 of	 buitenlocatie	 na	 verwijdering	 of	 asbestsanering	 aan	
de	 gestelde	 opleveringseisen	 voldoet	 en	 dat	 de	 ruimten	 weer	
toegankelijk	 zijn	 voor	 personen	 zonder	 kans	 op	 blootstelling	
boven	het	gehanteerde	toetsingscriterium.		
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Dit	risicobeoordelings-	en	asbestbeheersplan	is	met	de	grootst	mogelijke	volledigheid	en	zorgvuldig-
heid	opgesteld.	Om	te	voorkomen	dat	er	mogelijke	restanten	asbestvezels	vrijkomen	is	voor	de	eige-
naar	dit	risicobeoordelings-	en	asbestbeheersplan	opgesteld.	Hierin	worden	de	situatie,	de	maatrege-
len	en	de	controles	beschreven	waarmee	bij	het	huidige	gebruik	van	het	perceel	voor	de	duur	van	het	
gebruik	van	de	locatie	een	asbestveilige	situatie	gewaarborgd	kan	worden.	
	
Wanneer	ten	behoeve	van	sloop	de	status	van	het	gebied/locatie	muteert	wordt	deze	verandering	
verwerkt	in	het	beheersplan.	Zo	blijft	het	risicobeoordelings-	en	asbestbeheersplan	een	dynamisch	
document,	waarvan	de	aanpassing,	detaillering	en	actualisering	een	in	de	tijd	voortschrijdend	pro-
ces	blijft	tot	aan	einde	van	het	gebruik	van	de	locatie.	
	
	
Opsteller	Risicobeoordelings-	en	Asbestbeheersplan	 	 	
Datum:	8	juni	2016	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Asbestdeskundige	SC	570	 	 	 	 	 	
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