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Artikel 10 Kleine blusmiddelen 
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In een besloten ruimte 
moeten 

voldoende kleine blusmiddelen 
aanwezig zijn. Uitgangspunt 

hierbij 

is 

per 

250 m2 

gebruiksoppervlakte 

één 
handbrandblusser 

met 
een 

blusequivalent 
van 6 

kg 

bluspoeder. 

Een klein blusmiddel 

mag 

worden 

vervangen 

door een 

draagbaar 
blustoestel 

met 
een andere 

blusstof indien de 

bluscapaciteit 
en het 

toepassingsgebied 
tenminste 

gelijkwaardig 
zijn. 

Een klein blusmiddel 
moet 

voor iedereen 

duidelijk 
zichtbaar en 

gemakkelijk 
bereikbaar 

zijn 

aangebracht, 
voor direct 

gebruik gereed 
zijn 

en in 

goede 

staat 
van onderhoud verkeren. 

Een klein blusmiddel 
moet 

zijn 
verzegeld 

en voorzien van een 

geldig Rijkskeurmerk 

met 

rangnummer 

en 
moet 

overeenkomstig 
de NEN 2559: 2001 

tweejaarlijks 
worden onderhouden en 

gekeurd. 
Een 

draagbaar 
blustoestel 

moet 

zijn 
voorzien van een label of sticker 

waarop 

de laatste 

controledatum is 

aangegeven. 

Na 

gebruik 
van een blustoestel 

moet 
deze 

onmiddellijk gevuld 
dan wel 

vervangen 

worden. Dit 

geldt 
ook indien het blustoestel niet helemaal 

leeg 
is. 
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